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Legende für Steuerleiter
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 Steuer-Neutralleiter
 Steuer-Aussenleiter
 Allg. Nachtaufladung
 Allg. Spitzensperrung
 Direktheizung, Wärmepumpe

 Spezialanwendungen

Ausgang
Zähler

K1

K2

K1

Die Verdrahtung der abgehenden Steuerleiter
kann ab der ICT-Box erfolgen.
Wenn zusätzliche Klemmstellen erstellt werden,
sind diese plombierbar auszurüsten.
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Smart Meter NES (Kombizähler Wirk und Blind , 4 Quadrantenzähler)

Steuerrelais im
Smart Meter
Belastung max. 5A
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9  Allg. Spitzensperrung
 Ladestation f. Elektrofahrzeug K2
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