Cc10.3.C

Klemmenbelegung/Schnittstelle der Energieerzeugeranlage (EEA)

resp. Energiespeicheranlage (ESA) zu EWA-Steuereinrichtungen

Variante 1 Eﬂ
S

Direkt auf L —===
Wechslrichter r

J

Installation EEA
nach den anerkannten Regeln der Technik

Variante 2

Steuereinheit z.B.
- Solar-Log
- SMA
- efc.
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Zentraler Standort I

Funktionstest ohne EWA Steuerung

L+ 0%

Wenn zwischen Klemme L/+ und Klemme 0%
eine Verbindung besteht, muss die EEA
Nennleistung Pn auf 0% reduziert werden.

Anhang Steuerung von PV-Anlagen
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